
Gegenwanne GW für die 
Kabelschellen H / AC
Montageanleitung



H-Schelle

H-Schelle an die untere und obere Kante 
des Schienenprofils inklusive Kabel an-
bringen. Der Kopf der H-Schelle schaut 
hierbei nach oben.

Die Gegenwanne von oben, hinter dem 
Kabel entlang, einführen. Die Gegen-
wanne liegt mit den kleinen Laschen auf 
den Schellenwänden auf und kann nicht 
mehr verrutschen.

Die Schelle mit Kabel und Gegenwanne 
an das Profils anschrauben. Kabelmantel 
beim Festschrauben nicht beschädigen.

Montage einer H-Kabelschelle bei-
spielhaft an einer B7-Schiene
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AC-Schelle

Die AC-Schelle inklusive Kabel an die 
obere Kante des KHA 8 Profils anbringen.

Die Gegenwanne von oben, hinter dem 
Kabel entlang, einführen. Sie liegt mit 
ihren Laschen auf den Schellenwänden 
auf und kann nicht mehr verrutschen.

Die Schelle mit Kabel und Gegenwanne 
an die obere Kante des Profils an-
schrauben. Hierbei Kabelmantel nicht 
beschädigen.

Montage einer AC-Kabelschelle bei-
spielhaft an einem KHA 8 Profil
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